
H. Erhorn, H. Kluttig

Zur Vorbereitung des Impulsprogramms Altbau beauftragte
das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württem-
berg das Fraunhofer-Institut für Bauphysik, exemplarisch 
energiegerechte Sanierungskonzepte zu entwickeln und die
Umsetzung wissenschaftlich zu begleiten. Am Beispiel eines
Gebäudes in Villingen-Schwenningen werden die wesentli-
chen Projektergebnisse dargestellt.

Für das 1957 erbaute Mehrfamilienhaus (Bild 1) mit einer be-
heizten Nutzfläche von 1110 m2 wurde zunächst ein Gesamt-
energieverbrauch von 238 kWh/m2a ermittelt. Das Gebäude wies zahlreiche Schäden auf. Die Fassade war stark durch

Risse geschädigt, die Fenster waren verwittert und verzo-
gen. In allen Wohnungen waren die Außen- und Badezim-
merwände von Schimmelpilz befallen. Im Zuge der Sanie-
rung standen daher als Sowieso-Sanierungsmaßnahmen
das Auswechseln der Fenster, das Ausbessern und Strei-
chen der Fassade und eine Erneuerung der Dachein-
deckung an. Außerdem sollten ein Niedertemperaturkessel
und neue Warmwasserspeicher installiert werden.

Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit werden die Kosten der
möglichen Sanierungsmaßnahmen ihren Energiesparpoten-
tialen gegenübergestellt. Am wirtschaftlichsten sind prinzipi-
ell jene Maßnahmen, die bei geringstem Mitteleinsatz die
höchste Einsparung erzielen, im allgemeinen die Dämmung

Modellhafte Sanierung von Mehrfamilienhäusern 
in Baden-Württemberg

Bild 1: Photographische Aufnahme des Gebäudes in Villingen-Schwenningen.
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Bild 2: Gegenüberstellung der Kosten für die Bauteile und die Heizung.
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Bild 3: Schematische Darstellung der verwirklichten Maßnahmen.
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der obersten Geschoßdecke und der Kellerdecke. Wesent-
lich ist jedoch auch, ob die Bauteile ohnehin saniert werden
müssen. In diesem Fall brauchen nur die Differenzinvestitio-
nen betrachtet werden. Bei der Gegenüberstellung der Ko-
sten der durchgeführten Maßnahmen und der Sowieso-
Maßnahmen (Bild 2) wird deutlich, daß der kostspielige Ein-
bau wärmeschutzverglaster Fenster sich nur lohnt, wenn
Fenster ohnehin ausgetauscht werden müssen.

Die wichtigsten verwirklichten Maßnahmen, Wärmedäm-
mung, Fenster- und Heizungserneuerung, sind in Bild 3 im
Detail dargestellt. In einem zweijährigen Meßprogramm wur-
den die Sanierungsmaßnahmen validiert. Da die Sanierung
auf zwei Jahre verteilt wurde, konnte zwischen der Energie-
einsparung durch bauliche Maßnahmen (1. Jahr) und der En-
ergieeinsparung durch die neue Heizung (2. Jahr) unter-
schieden werden. Bild 4 zeigt die Energieverbräuche der
aufeinanderfolgenden Jahre im Vergleich zum Verbrauch vor
der Sanierung. Die Einsparung durch die Gebäudesanierung
ist mit 86 kWh/m2a deutlich größer als durch die Heizung 
(47 kWh/m2a). Insgesamt ist der Energieverbrauch von 238
auf 105 kWh/m2a gesunken. 

Das Projekt zeigt, daß eine Altbausanierung mit ca. 70 %
Heizenergiereduzierung durchaus wirtschaftlich sein kann.
Voraussetzung ist, daß Sowieso-Maßnahmen berücksichtigt
werden und die Energiekosteneinsparung umgelegt wird.
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Die Untersuchungen wurden im Auftrage des Landes Ba-
den-Württemberg (Az: 6-26031/28) durchgeführt. Dem
Wirtschaftsministerium des Landes sei für die Unterstützung
vielmals gedankt.

Wps!efs!Tbojfsvoh Hfcävef!voe
Ifj{voh

Obdi!efs!Tbojfsvoh

Ovs!Hfcävef

2::60:7 2::70:8 2::80:9

351

321

291

261

231

:1

71

41

1

B
v
g!
e
jf
!O
v
u{
gm
äd
i
f!
c
f{
p
h
fo
f!
F
o
fs
h
jf
wf
sc
sä
v
di
f!
!\
!l
X
i
0n

3 b
!^

Ifj{lfttfm
Wfsufjmvoh
Xbsnxbttfscfsfjuvoh
Ifj{voh

Tuspn

Bild 4: Energieverbräuche vor und nach der Sanierung.
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